Komplettering av ansokan for befintlig 60 kV ledning L2,
Linnvasselv kraftverk till riksgrdnsen mot Norge,
Dnr 2018-102574

I. Tekniska uppgitter

Av tidigare komplettering daterad 20220128 sa #r effektbehovet for ledningen baserad pa maximal produktion
av aggregat G2 i Linnvasselv kraftverk, 31,3 MVA, som &r kopplat mot och kérs mot det norska 66 kV
regionndtet.

Ledningen ir dimensionerad for éverforingskapaciteten 30 MW i enlighet med ovanstiende.

2. Renndring

Av tidigare komplettering framgar att omradet for ledningsstrickningen ar ett reservbetesomrade vintertid och
vid de samrad som forevarit har framkommit att det nyttjas séllan och vid dessa tillfillen sa dr det endast en
mindre méngd renar som betar i omradet.

Med stod av vad som framkommit vid samraden #r bedomningen att inga speciella skyddsatgiirder
behdver vidtagas.
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